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OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1983 1. o Panstwowej Inspeke)i
Sanitarnej (Dz. U, 2z 2021 r., poz. 195 "z pdin. zm.) oeraz § 23 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoscl wody przeznaczone] do spozycia preez
ludzi (Dz. U. 22017 1., poz. 2294). po rozpatrzeniu ocen okresowych wydanych na podstawic
sprawozdan z badad probek wody pobranyeh | wykonanych przez Pafstwowsg Inspekeje
Sanitarny. a takze sprawozdan z badan wody wykonanych w ramach koniroli wewnetrzne)
dostarczonyeh  przez  producentéw, Padstwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarany
w Czestochowie dokonal oceny obszarowe] jakosel wody przeznaczone] do spozycia preez

ludzi na terenie gminy Leléw za 2022 rok.

1. Wykaz producentdw wody:

Producentami wody dla gminy Leldw byla: Gmina Leldw (wodociaglh Lelow.
Melchow) oraz Specjalny Ofrodek Szkolno-Wychowawezy im. J. Brzechwy w Bogumitku
(wodociag lokalny),

2. Produkcia wody:

¥

Gmina dostarczala dla odbiorcow z 3 ujed wode w ilosel ok, 490 m/dobe. natomi

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawezy na wlasne potrzeby produkowal ok, 6 m/dobe,

3. Liczba ludnodci zaopatrywanej w wode:

Szracunkowa liczba zaopatrywanych mieszkancédw w wode wyniosta ok. 4680 056b, w tvm
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ok 50 0s6h 2 wodociagu lokalnego,
,

4. Jakosé wody:

Wodociagi zasilane byly z ujeé glebinowych. Ze wzgledu na stabilng jakos¢ wody surowe;
w uieciach nie prowadzone byly proeesy jei uvzdatniania,
W ramach prowadzonego przez tutejszg Stacje biezacego nadzoru nad jakodcia wody
przeznaczonej do spozycia preez ludzi z 14 punktow zgodnosel ogdlem zostalo pobranych
26 probek wody do badari laboratoryinyeh w zakresie parametrow mikrobiologicunych

22 probki wody do badan w zakresie parametréw fizykochemicznych.
Badania wody w ramach kontroli wewnetrzne] prowadzone byly przez Gming oraz placdwke

SOSW zgodnie 2 opracowanymi harmonogramami.

S, Przekroczenia wartodci dopuszezalnych parametréw jakosci wody:

Na wodociagu Naklo w caterech ;};ﬂébkasﬁa pe%fanyah w jednym czasie stwierdzono hakteric
grupy coli. Przeprowadzono dezy niekcje i phukanie calej sieci wodoci 18gowe, co przyczynilo
si¢ do uzyskania w szybkim c¢zasie wody o prawidlowej jakodci,

Skazenie bakieriami grupy coli moze $wiadezy¢ zaréwno o nieodpowiednio prowadzonym
procesie uzdatniania wody, wtérnym zanieczyszezeniu jak i nadmiernej iloser  substancii
odzywezych w wodzie, co moze skutkowad powstawaniem w urzgdzeniach wodociggowych
znacznej ilodel biofilmu, be iamw ich rezerwuarem. Bakterie grupy coli nalezg do grupy
bakterii potencjalnie chorobotwarezych dlatego moga stanowi¢ realne zagrozenie dla zdrowia
konsumentdw. Mogg by przyczyna wystgpienia infekeji jelitowyeh gléwnie u dzisei oraz

080b 2 obnizong odpornoseiy (WHO).

Od uzytkownikéw wodociggéw nie wplynely do tutejszej Stacji interwencie o preblemach
zwigzanych z jakoéciy wody, nie zgloszono réwniez reakeji niepozgdanych zwigzanych
z¢ spozyciem wody na danym obszarze.
\

6. Posigpowania administracyjne i dzialania napraweze prowadzone przez
przedsighiorstwa %‘Gé&ﬁi@gﬁwﬁ;

Panstwowy Powlatowy inspekior Sanitarny w Czestochowie w 2022 . nig prowadzil zadnych
postgpowan administracyinveh w zakresie ak@scz wody przezmw{}nfs; do spozycia przez

ludzi z przedmiotowych wodociagow.
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Do tuieiszej Stacii nie wplynely od wiadcicieli ujeC informacje o prowadzonych pracach
modernizacyjnych i remontowych na sieci wodociggow.

-

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdan z badan wody wykonanych w 2022 roku

Sanitarny w Czestochowie na podstawie rozperzadzenia Ministra Zdrowia 2 dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przezmaczonej do spoiycia przez ludzi
(Dz. U, 2 2017 r., poz. 2294) wydaje oceng o przydatnosci wody do spoiycia w 2022 roku

na terenie gminy Leldw,
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