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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ,Wykonanie instalacji fotowoltaicznych
oraz pomp ciepla na terenie Gminy Leléw w formule zaprojektuj i wybuduj” planowanego do realizacji
w ramach Projektu: ,Poprawa jako$ci powietrza poprzez budowe instalacji wykorzystujagcych OZE
w budynkach uzyteczno$ci publicznej na terenie gminy Lelow”.

Numer ogtoszenia: 505828-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamodwieri publicznych Zamawiajgcy informuje, ze wplynely
pytania, dotyczgce przedmiotowego postepowania przetargowego o nastgpuiacej tresci:

Zapytanie 4
Pytanie 1. Czy mozna stosowac panele fofowoltaiczne w technologii half-cut ?

Ad. 1
Zgodnie z PFU Zamawiajacy wymaga zastosowania modutu w technologii half-cut.

Pytanie 2. Czy mozna stosowaé inne ilosci paneli fotowoltaicznych przy zachowaniu bez zmian fgcznej
mocy poszczegdinych instalacji na obiektach ?

Ad. 2

Wykonawca zobowiazany jest zachowaé moc minimalng instalacii oraz liczbg modutow podang w PFU.
Pytanie 3. Czy mozna stosowa¢ panele fotowoltaiczne monokrystaliczne ?

Ad. 3

Zgodnie z PFU modut musi by¢ w technologii polikrystaliczne;].

Pytanie 4. Czy instalacje beda pracowaly tylko na potrzeby wiasne obiektow czy majg tez by¢
podigczone do lokalnej sieci energetycznej (lokalny OSD) ?

Ad. 4
Instalacje muszg zasta¢ podtgczone do sieci.

Pytanie 5. Po czyjej stronie jest usuniecie drzew | krzewow gdyby takie kolidowaly z miejscem montazu
instalagji fotowoltaicznych ?

Ad. 5
Zamawiajacy nie przewiduje kolidowania drzew z budowa instalacji. Natomiast jezeli takie okolicznosci
wystgpig, obowigzek usuniecia lezy po stronie Zamawiajacego.
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Pytanie 6. Czy mozna zastosowac inwerter 1-fazowy dfa instalacji 3,08 kWp ?

Ad. 8
Zgodnie z PFU nalezy zastosowac falownik tréjfazowy.

Pytanie 7. Prosze uzupeini¢ schematy ideowe o ktérych mowa na stronie 26 Programu Fukcjonalno
Uzytkowego.

Ad. 7
Dolgczono schematy.

Dotychczasowy termin skiadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty nalezy skiadaé do dnia 24
marca 2020 r, do godz. 12:00, Termin otwarcia 24 marca 2020 r. godz. 12:30.

KrzpsiolAdolenda
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